Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 UAquila
Tel.: DBE257971 Fax: 08625797290
E-mail: distiaquila®pec.artaabruzso. it

Campione di:

Verbale N.: 117/SO del:
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO -

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelieveo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002381/17

09/05/2017
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N° 806 - Mese. Traforo Sharr. DX+ Sharr.SX - {prima della clorazione)
RETE NON IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
CDA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA
10/05/2017

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
09/05/2017
PERSONALE TECNICO

LAB N° 0687

Data inizio prove:

10/05/17

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data fine prove:

11/05/17

]
INCERTEZZA

UNITA' DI . LIMITI . -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il hH
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - [€))]
80 Met ISS BAA 026 N
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile - y
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* iRapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - M
[ 93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,1 +0,2 6,5+9,5 €3
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag|  uS/ecm a20°C 204 +3 2500 (€3]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - H
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,1 - §3]
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 | - 0,5 4D
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,9 , +52 €3]
121 Met ISS CBB 038
| Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,2 +2.9 (1)
! 121 Met IS8 CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 ~ (H
121 Met 1SS CBB 038
Sedio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 200 (H
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L 1,5 +0,5 250 ()
‘‘‘‘‘ 115 Met ISS CBB 037
i Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1,5 H
! 115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| mg/L 1,3 = 0,4 50 (1)
115 Met ISS CBB 037 o
| Nitriti* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 €]
! i I15 Met ISS CBB 037 )
: Solfati ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi mg/L 2.5 =07 250 (H
) : 115 Met 1SS CBB 037 B
- Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, ng/L <01 - 0,5 (1

164 Met 1SS CAA 036

Campione n.
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Memibro dex

LAB NC 0687

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticehic - 67100 L'Aguila Riconose
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/65/17
! INITAY NCE N, Bh ey
 PARAMETRI METODICA et RisuLtato  PICERARAEA G vy | NOTE |
i Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* iRapporti ISTISAN 2007/31 pag wef/L <0,1 - (n
i 164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <01 - H
164 Met ISS CAA 036 i
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: ug/l < 0,1 - n
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 30 §)]
164 Met ISS CAA 036
1.2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/L <{,1 - 3 (1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - 1 [¢9)]
187 Met 1SS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - ¢)]
164 Met ISS CAA 036
Cencentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l. <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L < 0,1 - 10 (8]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (b
1.2,4 Trimetilbenzene™ EPA 5242 1995 g/l <01 - €))
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <20 - 200 (1)
322 Met IS5 DBA 035
Cadmio™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.,5 - 5 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <3 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ug/L <20 - 200 ()
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <35 - 50 (€}
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <03 - 1 H
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (1)
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <2 - 10 €3]
: 322 Met ISS DBA 035
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: GB6257971 Fax: 0B62579728
E-mail: distlaguila@pec.arisabrumo.t

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
b AR AN ,  UNITA'DI N INCERTEZZA LIMITI varrn |
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO BI MISURA LEGISLATIVI NOTE 3
: Rame {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <01 - | 1 (1)
‘ | 251 MetISS DAA 009 , : :

* Prova non accreditatada ACCREDIA
GIUDIZIC (non soggetio ad accreditamento): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Dri:; (‘mmlco
Dott.ssa mca Flammini

Data emissione: 18/05/20617

S’“:/ -
Mo}

.,:«
'»-k

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottgposto ad aralisi e non puo’ essere viprodotto anche parzidmente, sabvo approvaciore scritia del laboraorio.
1 presente Repporto di Prova e le relative registrazioni saranmo conservati per un periodo di cinque anvi dalla data della loro emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs31/01 esm.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato), se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1t metodo utilizzato per la prova enterococchi € finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faccalis,, E. faecium, E. durans ¢ E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche™ indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campionc . T  Pagina3 i3



LAB N 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila

HAcord' & Mutue

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 57100 L'Aguila EAF, IAF @ TLAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862578729
E-mail: distlaguifa® pec. artaabruzzo, it
RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002382/17
Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 119/50 del: 09/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 09/05/2017
Comune di prelieve: ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
Punto di prelieve: PdP N°0 - IN USCITA VASCHE DI ACCUMULO LOC. 8. PIETRO
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE
Richiedente: ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1LAN. TERAMO
Indirizzo richiedente: C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
Tipo di richiesta: CONTROLLO TIPO VERIFICA
Data di accettazione: 10/05/2017
Conforme: Si
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
. - UNITA DI ) INCERTEZZA LIMITI . -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag; mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met 1SS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: tasso diluizione Accettabile - e8]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi tasso diluizione Accettabile - h
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 1)
93 Met JSS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 81 +0,2 6,5+9,5 ()
68 Met 1SS BCA 023 f
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi  uS/em a 20°C 206 +3 : 2500 H
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,15 - 0
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,1 - (1
252003
Ammonio M.U. 2363:00 Met. A mg/L <0,02 - 0.5 H
I Caleio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 269 +352 (hH
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,2 +2.9 €))]
| 121 Met ISS CBB 038 !
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - 4}
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 +0,3 200 (0
121 Met 1SS CBB 038 ‘
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L | 1,6 +0,5 ! 250 (H
115 Met ISS CBR 037 : :
. Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L. 0,05 - ‘ 1.5 (1)
: 115 Met ISS CBB 037 : .
| Nitrati ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.3 =04 : 50 H
115 Met ISS CBB 037
¢ Nitriti Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <0,02 - . 0.5 (H
i - 115 Met ISS CBB 037 : ; :
| Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. i 2,5 =07 250 (1)
115 Met1SSCBB 037 f ‘ .
Cloruro di vinile* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, pg/L : <01 1’ - 0.5 (H

le4 Met 1SS CAA 036

Campione n.
AQ/002382/17
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0B62579729
E-mail distlaguiia@pec artaabruzeo.

70

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
i INITA' DI NCE LEA LIMIT e
PARAMETRI METODICA i;;;; !ARZ ! RISULTATO g\l}(ﬁ"ﬁgi;{j LE (i; S?ii Wi NOTE
. Trialometant totali* ‘
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ue/l 0,2 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0.2 - H
164 Met 1SS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | ne/l 0.1 H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - (H
i 164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pug/L 0.5 - 30 (€3]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 3 (1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1 (1)
187 Met ISS CAD 004
¢ Tetracloruro di carbonio*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - (H
164 Met ISS CAA 036
| Concentrazioni dei parametri
| specifici*
Tetracloroetilene™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - [¢))]
164 Met 1SS CAA 036
Tricloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <0.,1 - 10 H
parametri specifici* 164 Met 1SS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L 0,1 - )]
1,24 Trimetilbenzene* EPA 5242 1993 ug/L <01 - (1)
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/L <01 - (1)
164 Met ISS CAA 036
¢ Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <20 - 200 (1
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag‘ ug/L <0,5 - 5 [§3)]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 H
322 Met IS5 DBA 035
Manganese™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <5 - 50 H
322 Met 1SS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <03 - i (1)
: 315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <10 - 20 (1)
- 322 Met ISS DBA 033
| Piombo* ! Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <2 - 10 (1)

322 Met 1SS DBA 035

Campione n.
AQ/002382/17
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LAB N® 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzane, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Teh: 086257971 Fax: 0BG62579729
E-mail distlaguiia@per. artaabrumro.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 106/05/17 Data fine prove: 11/05/17
' o " i g UNITA' DI N INCERTEZZA | LIMIT] YT
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA | LEGISLATIVI NOTE
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l <0,1 - 1 RO
291 Met 1SS DAA 009 : :

* Prova non accreditatada ACCREDIA
GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano tracee di toluene (0,1 microgrammi/l )

Data emissione: 15/05/2017

4
W f
F;

Dirigenfe Chimico
Dott.ssa Dgnfenica Flammini

o FINE RAPPORTO DI PROVA
(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottaposto ad avalisi e non puo' essere riprodotto anche parzidimente, salvo approvaziore scritta del labordalorio.
H presente Repporto di Prova e le relative registrazioni saranmo conservati per un periodo di cingue anvi dalla data della loro emissione)

NOTE:
H D.Lgs31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da | a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del $5%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione defle seguenti specie E. faccalis,, E. faccium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si rifetiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

T

 Campione n. i
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aguila

Caselle di Bazzano, $trada Provincisle per Monticchio - 67106 L'aquila
Tel.: OBS257971 Fax: OB62579729
E-mail: distlaguiia® pec.artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002383/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale M.: 353/R del: 09/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 09/05/2017

GIULIANOVA (TE)

PdP N° 680- F.P.* Via Annunziata 59

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:

Conforme: Si

10/05/2017

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

121 MetISSCBB 038

Campione n.
AQICO2383/17

T

1

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 12/05/17
| I UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
| Conta di Batteri coliformi* UNI EN IS0 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 )]
Conta di Enterococchi intestinali UNI EN IS0 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 €3]
Conta di Escherichia coli UNIENISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 (1)
Conta di Clostridium perfringens ISO 14189:2013 (E) UFC/100 mL 0 - 0 (1)
(spore comprese)*
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 16/05/17 Data fine prove: 11/05/17
J— ) UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI . i
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi tasso diluizione Accettabile - (1)
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028
| Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag‘ NTU Accettabile - (H
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,1 + 0,2 6.5+9.3 (0
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag,  uS/cm a 20°C 187 +2 2500 )]
55 Met 1SS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0.06 - (H
45 Met 1SS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 10.8 - H
292003 B
- Ammonio M.U. 2363:09 Met. A i mg/L < 0,02 - 0.5 ()
- Calcio éRapporti ISTISAN 2007/31 pag ! meg/L 34,5 =6.5 (1
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 5.3 =13 (1)
12] Met ISS CBB 038
: Potassio* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi mg/L <04 - (1




. L . . LAB N® 0887
Distretto Provinciale di L'Agquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticehio - 67100 L'Aquila

Mer
Riconoscimernt

Tel.: GB6257971 Fax: 0862579718
E-mail: distiaguiia@per. ariaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

315 Met ISS DBB 034

Campione 1.
AQ002383/17
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Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI METODICA i‘;‘;liqT{\};fi RISULTATO E\B(I ii gi‘lg};g LE é E ;;{Zi VI NOTE
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 =03 200 (1)
121 Met ISS CBB 038
Clorurt Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. mg/l 1.3 = 0,4 250 (0
115 Met ISS CBB 037
Fluoruro® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1,5 €3]
115 Met 1SS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L Lo + 03 50 H
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. mg/L. < 0,02 - i 0,5 (hH
115 Met ISS CBB 037
Solfati ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.7 +0,5 250 (h
115 Met ISS CBB 037
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, ng/l <0.1 - 0,5 §9]
164 Met ISS CAA 036
Trialometant totali*
Dibromoclorometanc* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0,2 - (H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l 0,3 - [¢))
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/lL 0.3 - H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - H
164 Met 1SS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0.8 - 30 (€3]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetanc* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 3 €3]
164 Met I8S CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 1 €3]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <{.1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - &)]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag wg/l <0,1 - (1
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 10 H
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/L 0,1 - (1)
1,2.4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pe/l <0,1 - n
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ug/l <20 - 200 (H
: 322 Met ISS DBA 035
 Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,5 - 5 H
322 Met ISS DBA 033
Cromo* ‘ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! ug/l <3 - 50 4]
322 Met ISS DBA 035 !
| Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <20 200 (1)
! 322 Met ISS DBA 035
| Manganese* ' Rapporti ISTISAN 2007/31 pag) ng/l. <5 - 50 (hH
R : 322 Met ISS DBA 035 .
Mercurio* {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! ug/l. <0,3 - ] (H




LA N 687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provincisle per Monticchio - 87100 LAguils
Tel: 086257971 Fax: 0862579729
E-maib distlagula@ pec.artaabrozzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: H/05/17
AR AMET Ty . UNITA'DI | NS INCERTEZZA | LIMITE oTE
PARAMETRI METODICA | VISURA i RISULTATO DIMISURA | LEGISLATIVI NOTE
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <10 - 20 (1)
322 Met 1SS DBA 033 : :
- Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L | <2 - 10 M
322 Met 1SS DBA 035 :
Rame iRapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. < 0.1 - 1 (H
; [ 291 MetISSDAA 009 ! f i

* Prova non acoreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (ron soggetto ad accreditamento): 1n base ai parametri determinati, il campione in esanie risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano fracce di toluene (0,1 microgrammi/l )

&

Data emissione: 15/05/2017 L
P ;g’ﬁ E
Diﬁﬁfﬁfﬁ;@ Chimico Dirigente Medico
Dott.ssa Dbmenica Flammini Dott.ssa Gip%annella Vespa

H

FINE RAPPORTO DI PROVA

(I Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottaposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, sakvo approvaziore scritta del laboratorio.
1l presente Rapporio i Prova e le relative registracioni saramo conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
[€)] D.Lgs 31/01 e sum.i.

- (1) Riferimenti Legislativi . D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche & integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livelio di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1l metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella " Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (< ). si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. R T s e Pagina 3 di 3
I HMA 1



B . . . . LAB N° 0687
Distretto Provinciale di LAquila ’

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: Q86257971 Fax: 0862579729

Riconoscl

E-mail: distlaguila® pec.artaabruzzo.it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002384/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 357/R del: 09/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 09/05/2017

Comune di prelievo:

Punto di prelieve:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PAP N°. 725 - F.P. FANO A CORNO - BIVIO CERCHIARA
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - 5.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
INITA'E NCERTEZZA LIV [P,
PARAMETRI METODICA FON RisuLTATO  P\CERTROZA | e i | NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| mg/L (Scala PYCo) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile - H
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile - )]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - €3]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.1 +0.2 6,549 5 )
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita eletirica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag!  uS/em a 20°C 204 +3 2500 [€))]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag me/L 0,10 - (1)
45 Met 1SS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,1 - H
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 [€))]
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l 26,8 +52 H
121 Met 1SS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,2 +2.9 hH
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - [€))]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1 +0,3 200 [€9]
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.6 £ 0,5 250 H
! 115 Met ISS CBRB 037
' Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. mg/L 0,05 - 1.5 ()
115 Met ISS CBB 037 ‘
| Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L ; 1,3 + (0.4 50 (1)
: 115 Met ISS CBB 037 :
¢ Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 hH
LS MetISS CBB 037 3
. Solfati ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L | 2,5 +0.7 250 [§)]
444444 115 Met ISS CBB 037 o
Cloruro di vinile* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <01 0,5 (H

164 Met 1SS CAA 036

Campione n.
AQ/002384/17
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Distretto Provindale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87108 L'Aguila

Ricongsciment

LAB N 0687

Tel.: U86257971 Fax: 0862579729 e
E-mail: distlaguiia@ pec.artaabrozzo. it
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI METODICA {,:;E;F&;z ! RISULTATO {&D(I Ei{jé{& LE éf:gii Wi NOTE
: Trialometani totali*
. Dibromoclorometano* Rapporti [ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0.2 (H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano*® IRapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,2 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,1 - (n
164 Met [SS CAA 036
Bromoformio™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < Q.1 - (€3]
164 Met [SS CAA 036
Somma trialometani totali® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,5 - 30 H
164 Met ISS CAA 036
1.2 Dicloroetano™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ung/l <0,1 - 3 H
: 164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <{,1 - { (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - h
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 1)
164 Met 1SS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 10 (hH
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - (1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 324.2 1995 ne/l <Q,1 - e}
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
i 164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <20 - 200 (H
322 Met ISS DBA 033
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,5 - 5 H
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 )]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag we/l <20 - 200 ()
322 Met 1SS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,3 I )]
315 Met ISS DBRB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <10 - 20 )
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <2 - 10 (H
322 Met ISS DBA 035

Campione n.
AQ/002384/17

g
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LAB N (687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzane, $trada Provinciale per Monticchio ~ 67100 L'Aquila
Tel.: 86257971 Fax: 0862578729
E-mail: distlaguila@pec artasbruzze.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE £ CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
T . . UNITA'DT i INCERTEZZA LIMITI N :
PARAMETRI METODICA isuRsa | RISULTATO  ToriieiRa | vecisiarve | NOTE
| Rame 'Rapporti ISTISAN 2007/31 pag me/L ; <01 ; - i (1)
| 291 Met 1SS DAA 009 : :

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUBIZIG  (nom soggetio ad accreditamento): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Data emissione: 15/05/2017

en &*Chxmlco

Dott ssa H@?@emca Flammini

e

FINE RAPPORTO DI PROVA

(I Rapporto di Prova rigucr c?a solo il campione sotteposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
Nl presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingie anvi dalla data della loro emissione)

NOTE:
€D D.Lgs31/01 ¢ s.mi.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione det risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < | UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1l metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans ¢ E.hirae.

- T risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n.

Pagina 3 di 3
AQ/002384717




LA NG 687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 LAguila
Tel.: 086257971 Fan: 0B62579728
E-mail distlaguila® pec. artaabruzze. it

Campione gi:
VYerbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:

Comune di prelievo:

Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002385/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

358/R del: 09/05/2017

SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
09/05/2017

TERAMO (TE)

PdP N° 1174 - F.P.* Porta Madonna - Giardini pubblici
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
. UNITA' DI - INCERTEZZA LEIMITI ]
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag: mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile H
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile €3]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (1)
93 Met 1SS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.1 +0,2 6,5+9,5 (H
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag,  uS/cm a20°C 191 2 2500 €8]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,03 - [€)]
45 Met 1SS BHD 033
Durezza totale™ APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 1L - (1
29 2003
i Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 (1)
| Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 30,2 +358 €]
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 8,6 +2.0 (H
121 Met 1SS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - [§)]
121 Met ISS CBB 038 : :
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. | 1,1 " +0,3 200 ()
121 Met ISS CBB 038 i
Cloruri :Rappom ISTISAN 2007/31 pag me/L : 14 +0.4 250 )]
115 Met ISS CBB 037 5 !
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 6,07 - 1,5 (1)
115 Met ISS CBB 037 ?
| Nitrati :éRapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L ! 1.2 +0,4 50 )]
: 115 Met ISS CBB 037 | ;
Nitriti* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0.8 (H
115 Met iSS CBB 037 :
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L : 2.0 = 0,6 250 (1)
- 115 Met ISS CBB 037 e )
¢ Cloruro di vinile* :Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l ‘ < (.1 - : 0,5 ()

64 Met ISS CAA 036

Campione n.
AQ/O02385/17
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselie di Bazzano, Strada Provindale per Manticchio - 87100 LAquila
Tel.: DBG2E7971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguiia®per.arteabruzzo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI METODICA CEOAYE L misutaro (NCERTMLA L LIMITL o Nore

MISURA ! DI MISURA = LEGISLATIVI

| Trialometani totali*

Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag peg/l i 0,2 - Y
] 164 Met ISS CAA 036 ; i !
Diclorobromometano* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag; g/l 0.3 - (1)
164 Met 1SS CAA 036 :
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | ug/L 0.4 - (1)
164 Met ISS CAA 036 .
¢ Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <{,1 - Y
164 Met ISS CAA 036 i
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0.9 E - 30 (D
164 Met ISS CAA 036 ]
| 1,2 Dicloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,1 - f 3 (1)
: 164 Met 1SS CAA 036 ;
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag e/l <01 - i H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0.1 ; - (1
164 Met 1SS CAA 036 i
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti [ISTISAN 2007/31 pag ng/L <g,1 - ()
164 Met 1SS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/L <0,1 - 10 [¢))]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L 0,1 - €3]
1,24 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (hH
Esacloroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <01 - H
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <20 - 200 1)
322 Met ISS DBA 035 {
( Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag peg/l | <05 - 5 [t
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L | <3 - 50 (1
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <20 - 200 (H
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <5 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035 |
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - 1 [§3]
315 Met ISS DBB 034 !
Nichel* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ug/L <10 - 20 (H
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <2 - 10 (1)
: 322 Met ISS DBA 035
-ampione n. e bty Pac ‘ 13
/g(g/og?;xi/l 7 fH L H H UH}U&? ,., Pgmna 2 di3




LA N® 687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio ~ 67100 L'Aguiia

Tel.: 086257971 Fax: OBG2579729
E-mail: distlaguila@pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
| ; . UNITA'DI INCERTEZZA LIMITI L err
| : : : ISULTA ! ’ :
PARAMETRI : METODICA ! MISURA % RISULTATO | B MISURA LEGISLATIVI | NOTE
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - i (D
; 291 Met ISS DAA 009 : !

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamente): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrane tracce di toluene (0,1 microgrammi/l )

Data emissione: 15/05/2017

FINE RAPPORTO DI PROVA

(1 Fapporto di Prova riguarda solo il campione sottgposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotio anche parzidmente, salyo approvaziore scritta del laboratorio.
1 presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque ani dalla data della loro emissione)

NOTE:
(1 D.Lgs 31/01 e s.mui.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < I UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E.hirae.

- ] risuitati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Sampas, T




Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle i Bazzane, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila
Tel.: 086257971 Fax: 0862575728
E-mail: distiaguila® pec.artaabruzzo. it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002394/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 121/SG del: 10/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 10/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N?1917 - LN.F.N.- Nuovo Rubinetto sitc all'esterno ingresso laboratorio
SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA
10/05/2017

LAZ N® D687

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICG-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
; N ' HINC 27 hJ .
PARAMETRI METODICA [N?IKST[?R‘?I RISULTATO ! I\DQI iﬁg?‘;&A LE (I;[i ;ilz; I NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
! Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! tasso diluizione Accettabile - (H
80 Met ISS BAA 026
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - €3]
: 93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.2 +0,2 6,5+95 8
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag;  uS/cm a20°C 172 42 2500 (H
55 Met ISS BDA 022
i Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - H
! 45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 10,0 - [€)!
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (1)
Caleio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L, 21,8 +4.4 (1)
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11,2 +2,5 )
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - [€))]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 200 (H
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 =04 250 h
115 Met ISS CBB 037
| Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,02 - 1,5 (1)
115 Met ISS CBB 037 ;
| Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pagt mg/L. 1.0 =03 50 (1
: 115 Met ISS CBB 037
. Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (1
! 115 Met ISS CBB 037 .
; Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.4 =07 250 (1
: 115 Met ISS CBB 037
: Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: ug/L < 0.1 0,5 (1)
L l6aMetlSSCAAO3G

Trialometani totali*
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provincia

Tel: DBG2E7871 Fax: 0862579729

par Monticchio - 87100 LAguila

E-mail distlaguiia@ pec.artaabruszo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI METODICA ; E\?I?LA&R/[; ; RISULTATO mﬁ)ﬁ%ﬁi?igf : LE é; g;!i; Wi NOTE i
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0.1 - )
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 1
s 164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < 0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l < 0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | ug/L <01 - 30 (1)
164 Met [SS CAA 036
i 1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <01 - 3 (1)
: 164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0.1 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - Y
164 Met ISS CAA 036 !
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag o/l <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0.1 - 10 (1)
parametri specifici* 164 Met 1SS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 o/l <0,1 - e
1.2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - (H
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Alfaminio* : Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <20 - 200 (H
: 322 Met 1SS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/L <0,5 - 5 M
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 H
322 Met ISS DBA 033
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <20 - 200 )]}
261 Met ISS DAA 024
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <35 - 50 (1)
322 Met 1SS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,3 - 1 1)
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 20607/31 pag ug/l <10 - 20 [€))]
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! pg/l <2 - 10 €3]
322 Met ISS DBA 035 !
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag} mg/L <01 - l H
291 Met ISS DAA 009 !
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provincisie per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel.: 0868257971 Fax: (862579729
E-mail distlaguila@pec artaabruzeo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Drata fine prove: 11/05/17
| UNITA' DD - INCERTEZZA LIMITE = . '
PARAMETRI METODICA MISURA i RISULTATC . DIMISURA | LEGISLATIVI NOTE |
p-Xilene* ; EPA 524.2 1995 g/l <01 ; ; (1)

* Prova non acereditatada ACCREDIA

GIUBIZIO (non soggetto ad accreditamente): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Data emissione: 15/05/2017 \ /

Diri

hte Chimico
Dott.ssa

wica Flammini

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguar da solo il campione sottgposto ad avalisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritia del laboratorio.
I presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saramo conservati per un periodo di cingue anni della data della loro emissione)

NOTE:
@] D.Lgs31/01 e s.m.i

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < | UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/veolume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livelle di fiducia del 95%.

- L'incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come Himiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. i i AR Pagina 3 di 3
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Mem

LAB N (887

ecit Accord!

Caselle di Bazzang, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimearte EAF, AD
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiagulla@ pec.arteabruzzo. it
RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002403/17
Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 120/S0O del: 10/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 10/05/2017
Comune di prelievo: ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
Punto di prelievo: PdP N° 806 - Mesc. Traforo Sbarr. DX+ Sbarr. SX - (prima della clorazione)
Altre informazioni: SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE
Richiedente: ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
Indirizzo richiedente: CDA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
Tipo di richiesta: CONTROLLO TIPO VERIFICA
Data di accettazione: 10/05/2017
Conforme: Si
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/065/17
| " \ UNITA' DI . . INCERTEZZA LEIMITI .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: mg/L (Scala Pt/Co}) Accettabile - Accettabile per il (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso dilnizione Accettabile - €}
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: tasso diluizione Accettabile - )
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (h
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 =02 6,5+9,3 (hH
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag; pSicm a20°C 202 =3 2500 [¢))]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - Y}
: 45 Met 1SS BHD 033
| Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,0 - Y
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met, A mg/L < 0,02 - 0,5 €Y}
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,6 = 5.2 (N
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,1 +2.8 ()
121 Met 1SS CBB 038
Potassio™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - [€)]
121 Met ISS CBB 038
| Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 + 0,3 200 (1)
i 121 Met ISS CBB 038
- Cloruri ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.5 =05 250 (1)
| 115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,02 - 1.5 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: mg/L. 1.3 =04 50 [§)]
‘ 115 Met 1SS CBB 037 i
| Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! mg/L < 0,02 - 0.5 €))
: 115 Met ISS CBB 037 ‘
Solfati Rapporti [STISAN 2007/31 pagf mg/L 2.5 =07 250 (H
. 115Met [SS CBB 037
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 0,5 (1

164 Met ISS CAA 036

Campione n.
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 L'Aquils
Tel: OB6257971 Fax: G862579729
E-mail: distlaguiia@pe.artaabruzo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0887

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 1170517
- e . UNITA' DI A INCERTEZZA | LIMITY L
PARAMETRI METODICA MVISURA RISULTATO DI MISURA | LEGISLATIVI NOTE
| Trialometant totali*
Dibromoclorometano* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ugfl <{,1 - )
164 Met ISS CAA 036 !
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| ng/l < 0.1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <01 - )
164 Met ISS CAA 036 !
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! ug/L <9,1 [ - €3]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ng/L < 0.1 - 30 ()
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l, <01 - 3 H
: 164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifict*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - €]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,1 - v (€3]
164 Met ISS CAA 036 5
Somma delle concentrazioni dei | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 10 (1
parametri specifici* 164 Met 1SS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1993 ug/L 0,1 - N
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 g/l < {1 - [€9]
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - §3]
164 Met ISS CAA 036
Altuminio* Rapporti [STISAN 2007/31 pag ug/l. <20 - 200 (H
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,5 - 5 (€3]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 (hH
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag e/l <20 - 200 [¢))]
322 Met ISS DBA 035
‘ Manganese™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <5 - 50 (H
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - t (1)
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <10 - 20 h
322 Met 1SS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <2 - 10 (H
: 322 Met IS8 DBA 035
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < {1 - 1 (1)
: 291 Met ISS DAA 009
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LAB N 2687

Distretto Provinciale di L'Aguila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila
Teal: 0862578971 Fax: 0B62579729
E-mail distlaguiia@pec artaabruzzo i

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/03/17 Data fine prove: 11/65/17
~, R - , | UNITA'DI . | INCERTEZZA | LIMITI e |
 PARAMETRI | METODICA  Mistra | RISULTATO U DiMISURA | LEGISLATIV | NOTE
p-Xilene* EPA 524.2 1995 g/l f <0.1 - W

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUBDIZIO {ron soggetto ad accreditamento): In base ai parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano tracce di toluene (0,1 microgrammi/l )

Data emissione: 15/05/2017

i
N/ P
Dmgen"fg Chimico

Dott.ssa D fifca Flammini
I
'

i . .

i FINE RAPPORTO DI PROVA

{ll Rapporto di Prova riguarda solo il campione softgposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche par-idmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio,
1l presente Rapporto di Prova e le reldtive registrecioni saranno conservati per un periodo di cingue anvi dalla data della laro emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < | UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFClvolume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel.: G86257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila@pec arteabruzzo. it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA X° AQ/002404/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

360/R del: 10/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
10/05/2017

ALBA ADRIATICA (TE)

VICING BAMBINOPOLI

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - SLAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

LAB NO 0687

Mem

Riconascin

Data inizio prove:

10/05/17

RISULTATO DELLE ANALISE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data fine prove: 11/05/17

INCERTEZZA

PARAMETRI METCDICA {NTLEF{I\Rfl RISULTATO Pl MISURA | LE é IE ggzé‘wi NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per i €3]
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - €3]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* ;Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (1)
! 93 Met 1SS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,1 +0,2 6.5+9,5 h
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapportt ISTISAN 2007/31 pagi uS/cm a 20°C 198 =3 2500 )]
55 Met 1SS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - Y
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,3 - )
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,3 43}
Caleio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 30,6 +35,9 (1)
121 Met ISS CBR 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 9,5 +2,2 [$]
121 Met 1SS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - 8]
i 121 Met ISS CBB 038
Sodio {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11 +0,3 200 (03]
121 Met ISS CBB 038 :
: Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.5 +0,5 250 [€)]
: 115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - 1.5 (1)
: ! 115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 50 H
115 Met ISS CBB 037
o Nitriti* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 €]
; 115 Met 1SS CBB 037
- Solfati ;Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: mg/L 2,1 + 0,6 250 (1)
115 Met 1SS CBB 037 B
Cloruro di vinile* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. ug/l. <01 0.5 (1)

164 MetISS CAA 036

Campione n.
AQM02404/17
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strade Provindiale per Monticehio - 67100 UAguila
Tel,: OB6257971 Fax: 0862579729
E-mait distlaguila@pec.artaabruzso.it

Data inizio prove:

10/05/17

e
@;‘;M%m}

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data fine prove:

11/05/17

LAB NO 0687

. . UNITA DI e INCERTEZZA LIMITY -
| PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0.3 - H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagf ng/L 0.4 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | ug/l. 0,4 - €]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0.1 - €8]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 1,2 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicleroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l < 0,1 - 3 H
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/l <0,1 - i [¢)]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <01 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici®
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - [6))]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,1 - h
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/Ll <01 - 10 (1)
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/L 0.8 - h
1,2.4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1993 ne/l <0,1 - ()
Esaclorcetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l < 0,1 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Alluminio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <20 - 200 (H
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <05 5 (1) E
322 Met ISS DBA 035
j Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <3 - 50 @]
322 Met ISS DBA 033
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 H
322 Met ISS DBA 035 i
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <35 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* i Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <03 - 1 H
! 315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <10 - 20 ()
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 paa mg/L <2 - 10 )
322 Met ISS DBA 033
: Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| mg/L < 0.1 - i H
291 Met 1SS DAA 009

Campione n.
AQ/002404/17
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Bistretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: DEE257971 Fax: G862579729
E-mail distlaguiia@pecartaabrozzo.R

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
L UNITA' DY . INCERTEZZA LIMITI R,
P AET A ; | SULTA ; h
PARAMETRI METODICA VISURA 3 RISULTATO DI MISURA | LEGISLATIVI NOTE
p-Xilene* EPA 5242 1993 g/l < 0.1 - i (1)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUBIZIC {non soggetio ad accreditamento): In base ai parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Siriscontrano tracce di toluene (0,8 microgrammi/l )

FINE RAPPORTO DI PROVA

(!l Fapporto di Prova riguarda solo il campione sottgposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche par=idmente, salvo approvaziore scriita del laboratorio.
Nl presente Rapporto di Prova e le reldtive registrazioni saranno conservaii per un periodo di cingue anvi dolla data della loro emissione)

NOTE:
(H D.Lgs31/01 e sm.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0 (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFClvolume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: € espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faccalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con if simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Compioner, O T T
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LAB NO 3687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strads Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila
Tel.: DB6257971 Fax: BB62579729
E-mail distlaguila@pec artaabruzzo.it

Campione di:
Yerbale NX.;
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

Membro degit Ao
Ricoroscimenrto EA

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002405/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

361/R del: 10/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
10/05/2017

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

PdP N° 1112 - F.P. * Piazza Duca degli Abruzzi N.40

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S1TAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
. UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITE .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
' Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il €3]
90 Met 1SS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - ¢}
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag: tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - )]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,1 +0,2 6,5+9.5 (1)
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag!  uS/cm a 20°C 161 +2 2560 (€3]
55 Met 1SS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - (1)
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 111 - €3]
29 2003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (H
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 29,1 +356 (1)
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 9.4 +2,1 (H
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - (D
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 (€)]
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.5 +0,5 250 (1)
1135 Met ISS CBB 037
| Fluoruro* ?Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - 15 (1)
: 115 Met ISS CBB 037 |
. Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.2 + 0,4 30 (1
115 Met ISS CBB 037
¢ Nitriti* iRapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L, < 0,02 - 0,5 (1)
115 Met ISS CBB 037
- Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.2 =06 250 )]
115 Met ISS CBB 037 N
- Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag wg/L <0.1 - 0,5 (H

164 Met 1SS CAA 036

Campione n.
AQI002405/17
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Distrette Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzrano, Strada Provinciaie per Monticchio - 87100 L'Aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlagulia@pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N® 0687

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
UNITA DI . INCERTEZZA LIMITY v
A ! ME Ho: TLTATYE . X
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l : 0.3 - ()
164 Met ISS CAA 036 {
Diclorobromometano® {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | ng/L 0.4 - (h
: 164 Met ISS CAA 036 :
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,5 - (1
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* ﬁRapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L. <01 - (H
164 Met 1SS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag wg/l 1,2 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036
1.2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 3 [€)]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. <0,1 - 1 3]
187 Met 1SS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - (h
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <01 - (€8]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 10 (H
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ug/L 0.1 - (1)
1.2.4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pe/l < {1 - )}
Esacloroetano® [Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - n
: 164 Met ISS CAA 036
i Alluminio* 'Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 (1)
| 322 Met 1SS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,5 - 5 e
322 Met ISS DBA 033
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <3 - 50 h
322 Met 1SS DBA 035
Ferro* | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <20 - 200 M
322 Met ISS DBA 035
Manganese™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <5 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <03 - 1 [€)]
315 Met ISS DBB 034 !
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <10 - 20 : (H
322 Met ISS DBA 033
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <2 - 10 H
322 Met ISS DBA 035
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,1 - 1 O
291 Met ISS DAA 009

Campione n.
AQ/002405/17
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LAB N 3687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel: 086257975 Fax: 0862579729
E-maib distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17

. . UNITA' DI ‘ INCERTEZZA LIMITI D v
AR AME «, o . : ST AT 3 n
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI | ROTE
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0.1 . I LW

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO {(non soggetto ad accreditamento): In base el parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano tracce di toluene (0.1 microgrammi/l )

Data emissione: 15/05/2017

Dirigente € himico
Dott.ssa Dotenica Flammini

é FINE RAPPORTO DI PROVA

(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sotiqposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parsidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio,
1l presente Repporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
[0} DLgs31/0lesmi

- {1} Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie {microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali af 95% di probabilita,

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- 1 risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. !“ i
AQM02405/17 B
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LAB NO DERT

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel: BRE257971 Fax: 0862579729
E-mail distiaguila@pec.artanbruzzo it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:

Comune di prelievo:

Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

g egil A
Riconescmerto

RAPPORTO DI PROVA X° AQ/002406/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANG

362/R del: 10/05/2617

SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
10/05/2617

PINETO (TE)

PdP N° 1012 - F. P. Scerne - P. Unicef - V. Tagliamento

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - STAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Prata fine prove: 11/05/17
UNITA' DI S INCERTEZZA LIMITI .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (1
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (H
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, tasso diluizione Accettabile - (D
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (h
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.1 +0,2 6.5+9,5 H
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi uS/em a20°C 206 +3 2500 (H
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L < 0,03 - H
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR JRSA 2040 A Man °F 12,1 - H
292003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 H
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,8 +572 [€)]
121 Met 1SS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,1 +2.8 Y]
121 Met ISS CBB 038
Potassio™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - | (H
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L L1 +0,3 200 )
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.6 =05 250 [6))]
115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0.04 - 15 (1)
115 Met ISS CBB 037
¢ Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 1.2 =04 50 (H
115 Met 1SS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 (1)
115 Met ISS CBB 037
| Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! mg/L 2,5 +0,7 250 ()
115 Met ISS CBB 037 -
- Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l < 0.1 - 0.5 H
164 Met ISS CAA 036

Campione 1.
AQ/002406/17
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Distretto Provinciale di L'Aguila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 UAgquila
Tel.: 0868257971 Fax: 0B82579729
E-mall: distlaguiia@pec.artaabruzzo it

Data inizio prove:

10/05/17

&

),

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

2ata fine prove:

11/0

LABR NG BB

UNITA' DI

| INCERTEZZA

LIMITI

 NOTE

PARAMETRI METODICA VIISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI
Trialometani totali* I
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag, wg/l 0.3 - (H
164 Met 1SS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. pg/L 0.2 - H
164 Met ISS CAA 036 i
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,2 - 8}
164 Met 158 CAA 036
Bromoformio* {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,1 - [§3]
164 Met IS8 CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0.8 - 30 €3]
164 Met 1SS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <{,1 - 3 )
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0,1 - 1 NEY
187 Met 1SS CAD 004 i
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0.1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L < 0.1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - [¢))
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L < 0,1 - 10 ¢}
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L 0.4 - 1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L < 0,1 - H
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0.1 - H
164 Met 1SS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <20 - 200 (€3]
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <05 - 3 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <3 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 20607/31 pag ug/L <20 - 200 €3]
322 Met 1SS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <5 - 50 )]
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - 1 ()
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagg g/L <10 - 20 ¢!
322 Met 1SS DBA 035 ;
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagz‘ ng/L <2 - 10 (1)
" 322 Met 1SS DBA 033
 Rame %Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. < 0,1 - 1 (€)]
i ‘ 291 Met ISS DAA 009

Campione n.
AQ/002406/17
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LAB N° 3687

Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio -~ 67100 L'Aguila

Tel: 086287971 Fax: 0862579729
E~mail: distlaguia@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/65/17 Data fine prove: 11/05/17
f . ] , . UNITA'BI | _ . INCERTEZZA  LIMITI P
| PARAMETRI METODICA MisuRa o RISULTATO - hiaisura pEcrsLativi | COTE
' p-Xilene* EPA 524.2 1995 pe/L 02 : : M

* Prova non acereditatada ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetio ad accreditpmento): In base ai parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano tracce di toluene (0,4 microgrammi/l e p-xilene 0,2 microgrammi/}

Data emissione: 15/05/2017 %«i/;

Dmgﬁwm;mma N
Dott.ssa Doz%@mca Flammini

g nl 1 b b
FINE RAPPORTO DI PROVA
(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sotigposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotio anche parzidmente, salvo approvaciore scrita del labordtorio.
I presente Repporto di Prova e le relative registrazioni saranmo conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
1 D.Lgs31/0t e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione det risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie {(microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- [ risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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LAB N 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di na, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel: 086257971 Fax: OB6IEFI729
E-mail: distiaquiia® pec.artaabruzzo. i

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002407/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 363/R del: 10/05/2017

Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 10/065/2017

Comune di prelievo: BELLANTE (TE)

Punto di prelievo: PdP N° 66 - F.P. Bellante Stazione 8.8, 80 N° 45

Altre informauzioni RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente: ASL TERAMOG - DIP. DI PREVENZIONE - SLAN. TERAMO
Indirizzo richiedente: C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
Tipo di richiesta: CONTROLLO TIPO VERIFICA

Data di accettazione: 10/05/2017

Conforme: Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
| PARAMETRI METODICA b\:; ;;&;fl RISULTATO l\l}(;%iggiiA LE éf gi};{; Wi NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagi tasso diluizione Accettabile - €]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028 ;
Torbidita* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabite - (hH
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.1 +0,2 6,595 H
68 Met ISS BCA 023 ;
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/em a20°C 190 =2 2500 (H
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - 48]
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,1 - hH
29 2003
Ammonio M.U. 2363.09 Met. A mg/l < 0,02 ‘ - 0,5 (1)
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 30,2 +5.8 (1
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 8,6 j + 2.0 H
121 Met 1SS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <04 - (1)
: 121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L. 1,2 +0,4 200 (H
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 5‘ 1.5 ‘: +0,5 250 H
115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L 0,03 - ‘ 1.5 ()
. 115 Met ISS CBB 037 ‘ :
| Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.2 =04 50 @)]
‘ 115 Met ISS CBB 037 :
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ! mg/L <0,02 - 0,5 hH
‘ 115 Met ISS CBB 037 ;
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.0 = 0.6 250 (O
e : 115 Met ISS CBB 037 ;
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pdg g/l <{.1 : - 0.5 S

164 Met 1SS CAA 036
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LAB N 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 LAguila

Tel.: 088357971 Fax: D8B2579728
E-mail: distlagulla® pecartaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALIST CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI ‘-' METODICA {;@?gﬁézi | RISULTATO D‘;;iiié‘%? | L}é;;;ﬁé vy | NOTE
| Trialometani totali* E ;
Dibromoclorometano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,3 - (1)
164 Met ISS CAA 036 ‘
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,4 - H
164 Met 1SS CAA 036 :
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l ! 0,3 - (¢)]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pagf peg/L ! 1,0 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036 i
1,2 Dicloroetano® Rapportt ISTISAN 2007/31 pagE ng/l. <01 - 3 (¢)]
164 Met ISS CAA 036 |
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <01 - 1 [}
187 Met ISS CAD 004 !
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < Q.1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Concentrazioni det parametri
specifici*
Tetracloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L | <0,1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 5 (1)
164 Met ISS CAA 036 ‘
Somma delle concentrazioni dei [Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l. < 0.1 - 10 (1)
| parametri specifici* 164 Met 1SS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <01 - H
1,2.4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L < 0,1 - (€3]
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <20 - 200 (1)
322 Met ISS DBA 033
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l <{0,5 - 5 N GY|
322 Met ISS DBA 035 !
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l <3 - 30 8!
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 20607/31 pag ng/l <20 - 200 )}
: 322 Met ISS DBA 035
i Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 [€))]
322 Met ISS DBA 035
Mereurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,3 - 1 (H
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <10 - 20 ()]
322 Met 1SS DBA 035 {
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag neg/L <2 - 10 (1)
322 Met 1SS DBA 033
. Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,1 - ; 1 )]
: 291 Met ISS DAA 009 ! :

Campione n.
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LAB N° 0887

Distretto Provinciale di UAguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 088257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguia@pec.artaabrugzzo. i

Mermbro degll A
Riconoscimento

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 106/05/17 Data fine prove: 11705717
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI D |
, - . ; SULTAT : ‘ ‘
PARAMETRI METODICA MISURA ! RISULTATO i DI MISURA LEGISLATIVE | NOTE ;
p-Xilene* EPA 524.2 1995 g/l <0,1 ' - W

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIC {non soggetio ad accreditamento): In base al parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Data emissione: 15/05/2017 ¢/

;
Dirigefte Chimico
Dott.ssa Bdfrienica Flammini

v FINE RAPPORTO DI PROVA
(11 Rapporto di Prova rigucrda solo il campione sottgposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotio anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
1l presente Rapporto di Prova e le veldtive registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dallx data della loro emissione)
NOTE:
(1) D.Lgs31/0lesmi

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n®31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < I UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie {microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: € espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1 metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- 1 risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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LAB N° 3687

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 LAguila
Tel.: 086257971 Fax: 1B62579729
E-mail: distiaguiia@ pec.arteabruzzo.it

Campione di:
Yerbale M.:
Prelevatore:

Data prelievo:

Cemune di prelievo:

Punto di prelievo:
Altre informazioni:

Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

Membro

cegii Accord! ¢ Muty
Riconosoimento £

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002408/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

364/R del: 10/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
10/05/2017

TERAMO (TE)

PAP N° 1174 - F.P.* Porta Madonna - Giardini pubblici

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

10/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
§ UNITA' BI P INCERTEZZA LIMITI ,
PARAMETRI | METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il €D}
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - H
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag |  tasso diluizione Accettabile - H
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - €]
93 Met ISS BLA 030
I pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8.2 +0,2 6.5+9,5 (hH
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag!  uS/ema 20°C 192 =2 2500 §)]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/l < 0,03 - ()
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale™ APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,1 - (1
292003
Ammoenio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (1)
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 30,4 +5.8 (1)
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 8,6 +2,0 (1)
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - (€)]
121 Met 1SS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 + 0.4 200 (€3]
121 Met 1SS CBB 038
. Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 + 0,4 250 (1)
115 Met ISS CBB 037 !
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 0,07 - 1,5 )]
115 Met ISS CBB 037
| Nitrati ?Rappom ISTISAN 2007/31 pag mg/L L1 +0,3 50 (H
: 115 Met ISS CBB 037
| Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0.02 0,5 (1
: 115 Met ISS CBB 037 3
- Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26 =& 0.6 250 (1)
: : 115 Met ISS CBR 037 ; -
" Cloruro di vinile* ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. ug/l <04 - 0,5 1

| 164 Met 1SS CAA 036

Campione n.
AQ02408/17
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Distretfc Provinciale di U'Aguila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 LU'Aguila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579728
E-mail: distiaguila@ pec.artaabruzzo. it

RISULTATO DELLE ANALIST CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB NY D687

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
| . UNITA' DI INCERTEZZA | LIMITI |
ARAME’ METODICA . SULTAT . ; . . NOTE
PARAMETRI METODICA MISURA ; RISULTATO DI VIISURA LEGISLATIVI OTE
Trialometani totali*
Dibromociorometano® fRapporti ISTISAN 2007/31 pag g/L, 0.2 H
: 164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano® ‘Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| ng/l 0.3 - H
164 Met ISS CAA 036 .
Cloroformio* éRappom’ ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,4 - 4D
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag o/l <{,1 - [€)]
164 Met IS8 CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,9 - 30 (1)
! 164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 1g/L. <0,1 - 3 [€)]
; 164 Met ISS CAA 036
Benzene* %Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L < 0.1 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - (1)
‘ 164 Met ISS CAA 036
| Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - ¢)]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <01 - 10 H
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - H
1.2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - (1)
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l. <0,1 - €]
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 €]
322 Met ISS DBA 035
: Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0,5 - 5 H
] 322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <3 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 )]
322 Met 1SS DBA 035
Manganese™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <35 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - 1 (H
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < 10 - 20 [¢3]
322 Met 1SS DBA 035
i Prombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <2 - 10 (1)
322 Met ISS DBA 035
Rame iRapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l <0,1 - ! (1)
| 291 Met ISS DAA 009

Campione n.
AQI002408/17
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LAB NO (687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 L'Aguila

Tel.: 086257971 Fax: OB62579729
E-maih distiaguiia®pec.artmbruzeo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
! UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI VT
Al AET z SULTAT ; NOTE
§ PARAMETRI METODBICA MISURA RISULTATO B MISLRA LEGISLATIVI NOTE
- p-Xilene* EPA 5242 1995 g/l | <01 ; o

* Prova non accreditatada ACCREDIA
GIUDIZIO {non soggetto ad accrediiemento): In base ai parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Data emissione: 15/05/2017

FINE RAPPORTO DI PROVA

(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottqposto ad aralisi e non puo' essere riprodotto anche porzidmente, salvo approvazione scrifta del laboratorio.
1 presente Rapporto di Prova e le relative registraziont saranno conservati per un periodo di cingue anpi dalla dota della loro emissione)

NOTE:
(1)  DLgs31/01esmi

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato);, se da | a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- If metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E.hirac.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n.
AQI002408/17
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio ~ 67100 L'Aquila

Tel: 086257971 Fax: GBG2579729
E-mall: distiaguiia® pec.artasbruzzo. i

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002409/17

Campione di:
Yerbale M.:
Prelevatore:

366/R del:
SIAN ASL TERAMO -
10/05/2017

1676572017

Data prelievo:
Comune di prelieve:
Punto di prelieve:
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
CONTROLLO TIPO VERIFICA
10/05/2017

Tipo di richiesta:
Data di accettazione:

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdPN°. 725 - F.P. FANO A CORNO - BIVIO CERCHIARA

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

PERSONALE TECNICO

Conforme:

Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN, TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

LAB N° 0687

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per i €3]
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Gdore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag; tasso diluizione Accettabile - [¢3]
80 Met [SS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag|  tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (H
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 82 +0,2 6,5+9,5 M
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag!{ uS/em a 20°C 206 +3 2500 ¢}
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - (1)
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,0 - 1)

29 2003

Ammonio M.U.2363:09 Met. A mg/L <9,02 - 0,5 H

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,7 =352 (H
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapportt ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,1 +=2,8 ()
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - )]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 + 0.4 200 ¢3)]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +(,5 250 [¢))]
115 Met 1SS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1.5 (1)
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 1.2 + 0,4 50 (H
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (1)
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.5 +0,7 250 (€3]
115 Met ISS CBB 037

i Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <01 - 0.5 §8]

164 Met ISS CAA 036

Campione n.
AQ/002409/17
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 UAquila
Tel.: 086257971 Fax: OBG2579712%
E-mail distiaguila@per.artaabruzzo. i
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N® 0687

291 Met ISS DAA 009

|

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17
PARAMETRI METODICA zggggz RISULTATO mpﬁi%i?i}ix LE é ;:ﬁii‘wg NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0.2 - ()
164 Met 1SS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l 0,2 - (1)
164 Met I8S CAA 036
Cloroformio™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0.1 - e8!
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,6 - 30 [€)]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 3 H
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 1 [¢)]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag neg/l <0.1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
: Concentrazioni dei parametri
| specifici®
Tetracloroetilene™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 10 €9
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1993 pne/l 0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <01 - e}
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag peg/L <01 - (€3]
164 Met IS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <20 - 200 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,5 - 5 [¢)]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/LL <3 - 50 $)]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 e
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <35 - 50 (H
322 Met ISS DBA 033
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <03 - 1 [¢))]
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (H
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag! ug/L <2 - 16 (H
322 Met ISS DBA 035
Rame Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L. <01 - 1 H

Campione n.
AQ/002409/17
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R o S . LAB N° 0BR7V
Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel: 086257871 Fav: 0B62579729

E-maik distizquila@pec.artaabruzze.it

Membro deglt Accord dl Mutio

Ricenoscimanto EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 10/05/17 Data fine prove: 11/05/17

) N UNITA' DI o INCERTEZZA | LIMITI wrver |
PARAMETRI ! METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA = LEGISLATIVI NOTE |
p-Xilene* < EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - H

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non seggetto ad accreditamento): In base ai parametri determinati, il campione in esame risulta conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente. Si riscontrano tracce di toluene (0,1 microgrammi/l ).

Data emissione: 15/65/2017

'/
Dirigéntd Chimico
Dott.ssa %@}gﬁlca Flammini

S{ % nl W T al
v FINE RAPPORTO DI PROVA
(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottaposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, sakvo approvaziore scritta del labordorio.
1l presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saramo conservati per un periodo di cingue anvi dalln data della loro emissione)

NOTE:
€)) D.Lgs31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n®31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integraziont

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche ¢ chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 11 metodo utilizzato per la prova enterococchi € finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n.
AQ/002409/17

Pagina 3 di 3



