Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'aquila

agennia regionale per la il defambiente

ruzz

LAB N° 0687

Membro deagli Accordi d Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e TLAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail dis tiaguila@ pec artaabruzen. it

Campione di:
Verbale N.:
FPrelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelieve:
Punto di prelieve:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

SUPPLEMENTO N° 1 AL RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002664/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

21/8U del: 22/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
22/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO DITALIA (TE)

PdP N°0 - ACQUA SUPERFICIALE E SCARICO SBARRAMENTO DX + 8X
SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP, DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO

C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

CONTROLLO TIPO VERIFICA

22/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (H
90 Met 1SS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - €3]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - 3]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 1)
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 €3]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | uS/ecma20°C 204 * 3 2500 H
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - H
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,0 - €)]

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 )

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 23,5 +47 (1)
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12,6 +2.8 6]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,7 - €3]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 4,3 + 1,1 200 [§))]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L, 34 +0,9 250 4]
115 Met 1SS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,10 - 1.5 [¢))]
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 0,4 50 [€)]
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 “ 0,5 (¢))]
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 3.1 +0,8 250 [6)]
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 0,5 [€))]
164 Met ISS CAA 036
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzaneo, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquils

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: disbiaguila® pec.arteabrazsn. i
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi d Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e [LAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
- UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometanc* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - )
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - $3]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 20607/31 pag ng/L <0,1 - Q)
164 Met 1SS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,1 - [0
164 Met ISS CAA (36
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <{,1 - 30 (1
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <Q,1 - 3 [¢))
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <01 - i H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0.1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*®
Tetracloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <0,1 - 63
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,1 - [¢))]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 10 ()
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene® EPA 524.2 1995 ung/L <0,1 - (§))]
1,2,4 Trimetilbenzene® EPA 524.2 1995 png/l <0,1 - H
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 ()
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <0,5 - 5 €3]
322 Met 1SS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <3 - 50 ¢)]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/l <20 - 200 €}
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l, <5 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,3 - 1 ¢3]
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <10 - 20 )
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <2 - 10 (1)
322 Met ISS DBA 035
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 (D
322 Met ISS DBA 035
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - )
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <01 - h
p-Xilene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - (1)
Stirene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - €3]
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Membro degli Accordi df Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provincisle per Monticchio - 67100 L'aquils Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail distiaguila@pec.ariaabroxzo. g

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17

. UNITA' D1 . INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 png/L <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA
GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.mui.

4

Data emissione: 29/05/2017

i

Di‘%@g@%ﬁ% Chimico
Dott.ssa K%&a‘ﬁlenica Flammini

A

FINE RAPPORTO DI PROVA

(11 Rapporto di Prova rigucrda solo il campione sottoposto ad avalisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta def laboratorio.
ll presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anvi dalla data della loro emissione)

NOTE:
() D.lgs31/01 e s.mii.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 det 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per ie prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche ¢ chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono af limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Cagelle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 0B6257971 Fax: 0862579729
E-mail distiaguila@pecartaabruzzo

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N°® AQ/002665/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.; 140/80 del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMOC - PERSONALE TECNICO
Data prelieve: 22/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelieve:
Altre informazioni:

Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta: MONITORAGGIO
Data di accettazione: 22/05/2017
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N° 806 - Mesc. Traforo Sbarr. DX+ Sbarr.SX - (prima della clorazione)
SORGENTE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1.AN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

LAB N° 0687

Membro deghi Acoordi & Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF a ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE v

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATC DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNI ENISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - (1)

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL - (1

Conta di Escherichia coli UNI EN IS0 9308-2:2014 MPN/100 mL - [¢))]

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala PvCo) Accettabile - Accettabile per il (H
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - ()]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile . €3]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 4]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 79 +0,2 6,5+9,5 )
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cma20°C 204 +3 2500 H
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - )
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 1)

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 253 +5,0 H
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,3 +2,9 (€3]
121 Met ISS CBB 038

Potassio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,4 - )
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 +0,4 200 (1)
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 [}
115 Met 1SS CBB 037
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinclale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distisguila®pec.antasbruzzo.it
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Acoordi & Mutuo
Riconoscimenrto EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/65/17
PARAMETRI METODICA pokinye RiSULTATO | oA i | NOTE
Fluoruro® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,12 - 1,5 1)
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 (H
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 1y
115 Met ISS CBR 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 2,5 +0,7 256 H
115 Met ISS CBB 037
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <03 - i (1)
273 Met ISS DAB 013
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 [€))]
164 Met 1SS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - hH
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <01 - )]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <g,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 30 M
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <Q,1 - 3 ()
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - i H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - H
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 0
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 10 ¢}
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ug/l <0,1 - H
Esacloroetano*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pug/L <0,1 - 4]
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - €3]
o-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/l <0,1 - H
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - (1)
Stirene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - 0
Campione n. i ;
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
. N . . . Membro degh Accordi ¢ Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579728
E-mall distlaguila@pec.artabruszo it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Diata inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17

UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODBICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1.3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L < 0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base al risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e s.m.i.

Data emissione: 26/05/2017

Dirig%ﬁ:tgf%;himico Dirigengfé Medico
Dott.ssa Dg%éﬁica Flammini Dott.ssa Giovannella Vespa
v FINE RAPPORTO DI PROVA

(I Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottaposto ad aralisi e non puo’ essere viprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
1 presente Rapporto d Prova ele relative registrazioni saranmno conservati per un periodo di cingue anri dalla data della loro emissione)

NOTE:
(0 D.Lgs 31/01 es.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) {microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strads Provincisle per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mall distizquila@pec artaabruzee. it

Campione di:

Jruzz0

aginzia regionale per la futela dellambiente

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002666/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANOC

Verbale N.: 141/80 del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 22/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta: MONITORAGGIO
Data di accettazione: 22/05/2017
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N°1917 - LN.F.N.- Nuovo Rubinetto sito all'esterno ingresso laboratorio
SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - 8.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

LAB N° 0687

Membro degli Accordi d Mutuo
Riconoscimearnto EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNIEN IS0 9308-2:2014 MPN/100 mL - )]

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/160 mL 0 - (1

Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - [€)]

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
- - UNITA' DI INCERTEZZA LIMITY

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA | LEGISLATIVI | VOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il 1
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (1)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - 1)
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - [$3]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9.5 )
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/ema20°C 171 +2 2500 ¢}
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - H
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0.5 [€)]

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 20,6 +42 1)
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11,4 +2.5 )]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - €3]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 200 hH
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 250 M
115 Met ISS CBB 037
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - §7100 L' Aguila

Tel.: DBGAETI71 Fax: 0862879728

E-miall; distiaguila@pec.artanbrieo.it

ruzzo

apenzie regionale per 1z tutels dellamblants

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi df Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
PARAMETRI METODICA {ggg &E ! RISULTATO E\é}(;%zizRiA EJE(I; ggfi’i"lVi NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1,5 hH
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L 1,0 +0,3 50 6
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 Q)
115 Met 1SS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,5 +0,7 250 1)
115 Met ISS CBB 037
Mercurio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <03 - i (1
273 Met ISS DAB 013
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 )
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <{,1 - [¢))]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - H
164 Met IS5 CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - )
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0, - 30 [¢))]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 6)]
164 Met IS5 CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei [Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 10 H
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/l <0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - )
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L. <0,1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <01 - hH
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (1)
p-Xilene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - )
Stirene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - h
ACI0G2866117 A A Pagina 2 di 3
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. . - . LAB N° 0687
Distretto Provinciale di L'Aquila

Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila R;c’;;xc:socirigrxrtocgg,‘IAF euanC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: dis Llaguita® pec artaabruzeo.i

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17

UNITA' DI i INCERTEZZA LIMIITE (o
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pg/L <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 26/05/2017

Dirlgéhte-Chimico Dirigeifte Medico
Dott.ssa D¥ !ﬁiénica Flammini Dott.ssa Gigvannella Vespa
| FINE RAPPORTO DI PROVA

(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottgposio ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvaziore scritta del laboraiorio.
1l presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per wn periodo di cingue anri dolla dta dellaloro emissione)
NOTE:
(1 D.Lgs31/01 es.m.i

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < I UFC/volume analizzato); se da | a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche ¢ chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- It metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans ¢ E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con if simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di U'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L' Aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579722

E-mail: distiaguiia@ pec.artaabrazzo.it

Campione di:

ruzz0

e tutels dellamblants

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002667/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 397/R del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 22/05/2017

Comune di prelieve: TERAMO (TE)

Punto di prelievo: PdP N° 1185 - F.P.* Viale Crispi -Priceita

Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta:
Data di accettazione:

Conforme: S5i

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE
22/05/2017

LAB N° 0687

Membro degh Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LEIMIETY

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - )

Conta di Enterococchi intestinali UNIEN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - H

Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - (D

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 26/05/17
UNITA®' DI INCERTYEZZA LIMVIETY

PAMMETRE METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per i [¢)]
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - H
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - 1)
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - H
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 )]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/cma20°C 182 +2 2500 )
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - 1)
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L. < 0,02 - 0,5 (1)

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 323 + 6,1 [¢5)]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 4,7 +1,2 [€))
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - (¢3]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 m
121 Met ISS CBB 03§

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 250 D
115 Met ISS CBB 037

Campi . i i
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579719

E-mail: distlaguila@pec.artaabruzo. it

agenzia regiondie por la utela dellambiente

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro deghi Accordi d Mutuo
Riconoscimerto EAF, IAF e ILAC

Diata inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 26/05/17
PARAMETRI METOBICA ! risuLTATO | G |y | NOTE
Fluoruro™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,08 - 1,5 H
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 50 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 hH
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 (1)
115 MetISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno pg/l <20 B 200 (1)
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 1
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromociorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <01 - H
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. 0,1 - 4]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <G,1 - [¢))]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,1 - 30 (H
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - 3 1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1 D
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0.1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Concenirazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - Q)
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |[Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 (H
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - ()
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <g,1 - (1
Esacioroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - (1)
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - )
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - N
Stirene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - O
AT AR Pagina 2 di 3
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
. . . Membro degli Accordi df Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, TAF e ILAC
Tel: 086257871 Fax: 0862579729
E-mail distisguiia@pec artaabruzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 26/05/17

' UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITE o
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/l <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delie analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e sm.i.

Data emissione: 26/05/2017

¢ Medico

: "Chimico Dirige
igvannella Vespa

Dott.ssa Df)f ﬁfiica Flammini Dott.ssa G
! FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporio di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad aralisi e non puo' essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta ded laboratorio.
N presente Rapporio di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anri dallu data della loro emissione)

NOTE:
[¢))] D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < | UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 11 metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- Irisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Camplone o R Pagina 3 di3
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel: 086257971 Fax: 0862579729

E-mall distlaguiia®pecartasbruzes. i

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002668/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANG
Verbale N.: 398/R del: 22/05/2017
Prelevatore: STAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 22/05/2017

Comune di prelieve: MONTORIO AL VOMANO (TE)

Punto di prelievo: PdP N° 824 - F.P. VIA LEOPARDI

Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LA.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE

22/05/2017

LAB N° 0687

Membro degli Accordi d Mutue
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA. LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - (1)

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - [4))

Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - (1)

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITY

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pv/Co) Accettabile - Accettabile per il )
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - €)]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - H
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0.2 6,5+9,5 (€3]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/ema20°C 203 +3 2500 [¢))
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - 1)
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 [

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 27,2 +53 3]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 9.8 +272 (
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - [¢))]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 200 0]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L L5 +0,5 250 (1)
115 Met ISS CBB 037

Camplone n. AR OIATR i Pagina 1 di 3

AQ/002668/17

A A a8 2 6 6 8 /




agensg regionale

Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail distlaguila@ pec artaabromo. i

ruzzce

per by fulely deilambie

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e TLAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
PARAMETRI METODICA et misuLTaTo | A ey | NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1.5 H
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 50 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (0
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 22 +0,6 250 4]
115 Met ISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno png/L <20 - 200 H
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 0,5 (1)
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 02 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0,2 - H
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,2 - (1
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,6 “ 30 (H
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <{,1 - 3 )]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - i H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - 9
164 Met 1SS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l, <0,1 - Q)
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - [§)]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <{,1 - 10 [¢3]
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/L <@,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene*® EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - ()]
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - 1)
o-Xilene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - (H
p-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - 1)
Stirene* EPA 524.2 1995 pg/L <01 - (1)
Campione . L] Pagina2 di 3
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aguila
Membro degli Accordi & Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 L'Aquils Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579728
E-mall: distlaguila@pecartaabruzzodt

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22105717 Data fine prove: 24/05/17

UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVE NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/l <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (rnon soggetio ad accreditamento): In base al risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e s.m.i
&% .

A
i
F

Data emissione: 26/05/2017

Dirigeifée:Chimico Dirigerte Medico
Dott.ssa D@?x‘énica Flammini Dott.ssa Gidwannella Vespa
i
U FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche poarzidimente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
1 presente Ropporto & Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs31/01 es.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato);, se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita,

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans ¢ E.hirae.

-1 risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di L'Aquila

Casalle di Bazzano, Strads Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862575729
E-mail distlaguiia@ pec.artaabr £

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002670/17

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

399/R del:
Data prelieve: 22/05/2017
Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
CONTROLLO TIPO VERIFICA
22/05/2017

Conforme: Si

Tipo di richiesta:
Data di accettazione:

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N°. 725 - F.P. FANO A CORNO - BIVIO CERCHIARA

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
22/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF @ ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22105117 Data fine prove: 26/05/17
UNITA' DI y INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LECISLATIVI NOTE

Etilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/l. <Q,1 - (H

o-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - H

p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - )

Stirene* EPA 524.2 1995 ug/l <0,1 - )

1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0.1 -

Colore* Rapportt ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - &)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - 4]
85 Met ISS BKA 028

Torbiditd* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (1)
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 [¢))]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/ema20°C 203 +3 2500 &)
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - 1)
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,8 - 8}

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 M

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 25,2 +5,0 H
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,3 +29 )]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - (1)
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 4]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L L7 +0,5 250 [0))
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,02 - L5 (¢3]
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 )]
115 Met ISS CBB 037
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Barzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: G862579728

E-mail: dis biaguila® pec. artaabruzes. it

Oruzzo

vzia regionale per la tulels dellambiente

RISULTATO DELLE ANALISE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, TAF & [LAC

Data inizio prove: 22/05/%7 Data fine prove: 26/05/17
PARAMETRI METODICA e risuLTaTo | O A v | NOTE
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (1y
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,5 + 0,7 256 )
115 Met ISS CBB 037
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pug/L <0.1 - 0,5 €3]
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,2 - ]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l 0,2 - )]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 3]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l 0,1 - €]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,5 - 30 1)
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <Q,1 - 3 H
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <g,1 - I (H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - (¢}
164 Met IS5 CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - )
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3]}
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 10 )]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - )
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - )
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <20 - 200 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <9,5 - 5 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <3 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <20 - 200 6}
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,3 - I (H
315 Met ISS DBB 034
Nicheli* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (1)
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <2 - 10 ()
322 Met ISS DBA 035
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{AB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aguila
. .. . . Membro degli Acoordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaguitafpec artaabruzzo it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Bata inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 26/05/17
UNITA' DI - INCERTEZZA LEIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 [6))]
322 Met ISS DBA 035

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUBDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

5

Data emissione: 26/05/2017

‘*\}?{g
Difigei 1;; Chimico
Dott.ssa D@menica Flammini

v FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sotioposio ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorto.
Il presente Rapporio di Prova e le relative registrazioni saranno conservali per un periodo di cinque anvi dalla dota della loro emissione)

NOTE:
) Dlgs31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < | UFC/volume analizzato); se da ! a 3 colonie {microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1l metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans ¢ E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche ¢ chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinclale per Monticchio - 67100 L'Aquils
Tel.: 086257971 Fax: 08625797292
E-mail distlaguila@pec.artaabruzzo it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelieveo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002672/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANOC

400/R del: 22/05/2017

SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
22/05/2017

TORTORETO (TE)

PdP N° 1408 - F. P:* Via XX Settembre - N:C. 107 Paese
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMC
C.DA CASALENA - TERAMO ~ 64100 TERAMO (TE)
ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE

22/05/2617

Si

LAB N° 0687

Membro degli Accordi df Mutuo
Riconoscimerto EAF, JAF ¢ JLAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TGSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/65/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LEMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 )

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 B

Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 m

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
- UNITA' DI INCERTEZZ A LIMITE

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per i (1
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - [0))]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - [0)]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7,9 +0,2 6,5+9,5 )
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/cm a20°C 182 +2 2500 Q)
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - H
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 M

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 32,3 + 6,1 H
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 4,7 +1.2 €3]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - (€3]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 0]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 250 1
115 Met ISS CBB 037
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provindiale per Monticchio - 67100 L'Aquils

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail distiagquila@pec.artaabruemo.it

RISULTATO DELLE ANALISY CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi d Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
. UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITL
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1,5 )
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L Lo + 0,3 50 o
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 h
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 )]
115 Met ISS CBB 037
Alluminio® Metodo Interno ug/L <20 - 200 1
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <01 - 0,5 [0
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <Q,1 - 4]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,2 - [$))]
164 Met ISS CAA 036
Cleroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <q,1 - 1
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,4 - 30 )
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 3 (1
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - i §3]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - H
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <0,1 - (1
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <{,1 - )
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |[Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L. <g,1 - 10 )
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - [¢))
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 wg/L < 0,1 - 1)
Esacloroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 52421995 ng/L <0,1 - (H
o-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - (¢)]
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - M
Stirene* EPA 524.2 1995 g/l <0,1 - H
Campione . Pagina 2 di 3
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
. L L N Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aqguila Riconoscimento EAF, TAF e ILAC
Tel: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila® pec arteabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17

- UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI MNOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m i

Data emissione: 26/05/2017

\V

S f ”
Dirigegte, Chimico Dirigehite Medico
Dott.ssa D@énica Flammini Dott.ssa Gipyannella Vespa
7 .
i
FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguorda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio,
H presente Rapporio d Prova ele relaiive registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anvi dalla dota della loro emissione)

NOTE:
(H D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiclogiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); s da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- It metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella *Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. !IIIIIH
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aqguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579728

E-mail dis tlaquila® pec arteabruzeo. it

Campione di:

agengia regionaie per i utels dellamipents

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002675/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 401/R del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICG
Data prelieve: 22/05/2017

Comune di prelievo: CASTELLALTO (TE)

Punto di prelieve: PIAZZA MERCATO - CASTELLALTO

Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1.A.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE
22/05/2017

LAB N° 0687

Membro degl Accordi & Mutuo
Riconoscimeanto EAF, JAF e 1LAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - h
Conta di Enterococchi intestinali UNI EN IS0 7899-2:2003 UFC/100 mL - [6))]
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - )
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LEIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il )
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile B §3]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - )]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 (€3]
68 Met 1SS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/cm a20°C 192 +2 2500 [6)]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - hH
45 Met ISS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L. <{,02 - 0,5 ¢))
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 273 +353 )]
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 9,9 +2,2 ()
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - €3]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 )
121 Met 1SS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,5 +0,5 250 )
115 Met ISS CBB 037
Campione 1. Pagina 1 di 3
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Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Mounticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail distiaguita@pen srimbruzo.it
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi df Mutue
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMVITE .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 . 1,5 H
115 Met 1SS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0.4 50 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <{0,02 - 0,5 (1)
115 Met 1SS CBB 037
Sotfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,2 + 0,6 250 €3]
115 Met ISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno ug/L <20 - 200 [§))
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile¥ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0.1 - 0,5 1y
164 Met IS5 CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,2 - [€))
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - 6))]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <Q,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,6 - 30 (1
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 3 )]
164 Met IS8 CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <g,1 - 1 €3]
187 Met 1SS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <{.1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - (D
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 . 10 )
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 wg/L <{,1 - (H
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - H
Esacloroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - ]
o-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - (1)
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - 1)
Stirene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - )
Campione n. Pagina 2 di 3
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L’Aquila
Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - §7100 L'Aquila Riconoscimerto EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail distlaguila@pecartaabeumo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17

UNITA* DI INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI MNOTE
1,3,5 Trimetilbenzene® EPA 5242 1995 ug/l <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e sm.i.

Data emissione: 26/05/2017

Diri%;%;ﬁhimico Dirigdnte Medico

Dott.ssa Dgfnenica Flammini Dott.ssa Gisvannella Vespa

FINE RAPPORTO DI PROVA

(1 Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottgposto ad analisi e non puo' essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta del labordatorio.
Il presente Ropporto di Prova ele relative regisirazioni saranno conservati per un periodo di cingue anvi dalla duta della loro emissione)

|

NOTE:
1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

~ L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. R A Pagina3 di3
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Distretto Provinciale di L'Aguila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 6862579729
E-mail: dis tiaguila® pec.arteabrureo. i

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002676/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 402/R del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMC - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 22/05/2017

Comune di prelieve: COLONNELLA (TE)

Punto di prelievo: PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi & Mutuo
Ficonoscimento EAF, IAF e ILAC

Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipe di richiesta:
Data di accettazione:

Conforme: Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMOC (TE)
ROUTINE + SOSTANZE ORGANCALOGENATE
22/05/2017

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA. LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNI EN 150 9308-2:2014 MPN/100 mL - 43
Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL - (13
Conta di Escherichia coli UNILEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - [0}
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
- UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Acceitabile - Accettabile per it €)]
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - H
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - €3]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 1)
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 (¢))
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita eletirica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cma20°C 182 +2 2500 M
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - y
45 Met 1SS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 6}
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 32,3 +6,1 )]
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 4,7 +1,2 [¢))]
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - )]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 n
121 Met 1SS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 250 ]
115 Met ISS CBB 037
Campione n. Pagina 1 di 3
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 87100 L'Aguila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail distiaguiia@pecariaabrurzo.it

NUuzZZz

agenzia regionals per i tutela dellambients

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membre degli Accordi d Mutuo
Riconoscimernto EAF, IAF e [LAC

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17
y ZA LIMIITE
PARAMETRI METODICA K;\Zl ;5 {?Riz 1 RISULTATO INi)(I:E;/%g?JZRA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1.5 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +03 50 Q)]
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 O
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 n
115 MetISS CBB 037
Alluminio® Metodo Interno ng/l <20 - 200 H
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 )
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,2 - 6
164 Met IS5 CAA 036
Diclorobromometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,2 - )
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. 0,3 - m
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. <0,1 - 0]
164 Met ISS CAA 036
Somima trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0,7 - 30 hH
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <{,1 - 3 (hy
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <0,1 - i (H
187 Met ISS CAD 004
Tetracioruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - )
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <g,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <Q,1 - ¢)]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/b <q,1 - 10 )]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <{,1 - (1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - h
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - {1
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <01 - (1)
p-Xilene* EPA 5242 1995 ng/l <@,1 - ()]
Stirene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - hH
Campione . i i
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
. L . Membro deglt Accordi d Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 86257971 Fax: 0862572729
E-mail: distlaguila® pec.artesbrugen. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 23/05/17 Data fine prove: 24/05/17

UNITA' DX . INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1.,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pug/L <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA
GIUBIZIO {non soggetic ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate if campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e s.m.i.

Data emissione: 29/05/2017

fee f' .. i1 .
- % S Pl Dirigente Medico
Dott.ssa szgre‘ﬁica Flammini Dott.ssa Gigﬁfgﬁnella Vespa

FINE RAPPORTO DI PROVA

(71 Rapporio di Prova rigucrda solo # campione sottoposio ad aralisi e non puo’ essere riprodotio anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
H presente Rapporio d Prova ele relative registrazioni saranmo conservati per un periodo di cinque anvi dalla duta della loro emissione)

NOTE:
8y D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normate corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbioclogiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campiene n. mug
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiacuila® pec.artaabruzzo.it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelieveo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002677/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANG

403/R del:  22/05/2017

SIAN ASL TERAMOC - PERSONALE TECNICO
22/05/2017

MARTINSICURO (TE)

PdP N.1607 VIA BOLZANO/VIA ROMA

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LA.N. TERAMOC
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

22/05/2017

Si

LAB N° 0687

mMernbro degh Acoordi d Mutuo
Riconoscimerto EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 26/05/17
\ UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATCG DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 )

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN IS0 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 )]

Conta di Escherichia coli UNI EN I1SO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 43

Conta di Clostridium perfringens 18O 14189:2013 (B) UFC/100 mL 0 - 0 95

(spore comprese)*

Salmonella* Rapporti ISTISAN 2007/5 pag | Presenza-Assenza Assente - Assente (H
106 Met ISS A 011A /1L

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per i (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (1)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - [¢))]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (h
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9,5 M
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/cma20°C 202 +3 2500 )]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,10 - (D
45 Met 1SS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 14,6 - (63}

29 2003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 4]

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,0 + 5,1 )
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12,5 +2,7 )
121 Met ISS CBB 038

Campione n. Pagina 1 di 3
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strads Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila
Tel.: O86257971 Fax: 0862579729
E-mail distlaguila® pec artaabruzzn.it

aganria regionale per la tulela deilambianie

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimerto EAF, JAF ¢ ILAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
PARAMETRI METODICA Ugigﬁl;f I RISULTATO g%g%gggﬁ& LEé Eh ;iﬁ;WI NOTE
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - (1)
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 + 0,4 200 Q)]
121 Met 1SS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,7 + 0,5 250 Q)
115 Met IS8 CBB 037
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - 1,5 )
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L, 1,2 +0,4 50 )
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 “ 0.5 (1
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.4 +0,7 250 H
115 Met ISS CBB 037
Cloruro di vinile® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <{0.1 - 0,5 H
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoeclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,4 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 04 - [¢)]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,4 - )]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 1,3 - 30 ¢)]
164 Met IS5 CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 )]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <g,1 - i [€})]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <{.1 - (1
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici®
Tetracloroetilene™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <01 - H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/k <0,1 - 1
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <01 - 10 )]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ng/L <(,1 - 0
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/l <0,1 - [€))
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - H
164 Met 1SS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/L <20 - 200 0
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <40,5 - 5 ()]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 o
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 20 - 200 n
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Campione n. . .
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. — . . LAB N° 0687
Distretto Provinciale di L'Aguila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'aAguile Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 0B6257971 Fax: 0862579729

E-mail: distiaguila@ pec. artaabrurze. i

Membro degli Accordl & Mutuo

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMIEYT .

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Mercurio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - i H
315 Met ISS DBB 034

Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (H
322 Met ISS DBA 035

Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pug/l <2 - 10 1)
322 Met ISS DBA 035

Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <{,1 - i H
322 Met ISS DBA 035

Etilbenzene* EPA 524.2 1995 pneg/l <{,1 - (1)

o-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - )

p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - ey

Stirene® EPA 524.2 1995 g/l <0,1 - (1)

1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L < 0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 29/05/2017

Dirigente Chimico Dirigente Medico
Dott.ssa ?@fpe’nica Flammini Dott.ssa Giovaanella Vespa
| FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova rigumja selo i campione sovigposto ad analisi e non puo' essere riprodotio anche parzidmente, salvo apprevazione scritta del laborctorio,
1l presente Ropporio d Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingque anri dalla data della loro emissione)

NOTE:
1) D.lgs31/01 e s.m.i

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < I UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi € finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- Irisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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agenzia regionale per la tutels dellamblenta

Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzane, Strada Provincizle per Monticchio - 671008 L'Aguilz
Tel.: 086257971 Fax: GB62579729
E-mail distlaguila@pec artaabrurzo it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazieni:
Richiedente:
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RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002680/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

404/R del: 22/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
22/05/2017

ROSETOC DEGLI ABRUZZI (TE)

PdP N° 1087 -F.P.* Piazza Ponno

RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1.AN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64106 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

22/05/2017

Si

LAB N® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNIEN IS0 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 )]
Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 (1)
Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 [€))
Conta di Clostridium perfringens 180 14189:2013 (E) UFC/100 mL 0 “ ¢ [€))]
(spore comprese)*
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L. (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - ¢)]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9,5 (6]
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cma20°C 202 +3 2500 (1)
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <(,03 - )
45 Met ISS BHD 033
Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,6 - 3]
29 2003
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < (0,02 - 0,5 H
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,1 + 5,1 43}
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12,4 +2,7 [€))]
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,4 - {1
121 Met ISS CBB 038
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Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzane, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi d Mutuo
Riconoscimanto EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17
TA ERTEZZA
PARAMETRI METODICA Iﬁfsr&f I RISULTATO II‘;)(; MISURA wéﬁlgﬁiiw NOTE
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 200 H
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,7 +0,5 250 (1)
115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - L5 0
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 50 (n
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <9,02 - 0,5 €3]
115 MetISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,4 +0,7 250 (1)
115 Met ISS CBB 037
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - 0,5 1
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,4 - 1
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometanoc* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0.4 - H
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,4 - (H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 1,3 - 30 (8}
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <01 - 3 ¢}
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 1 (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag nug/L <0.1 - O
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene™* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <,1 - €))
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 (1)
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <@,1 - ¢
Esacloroetano™® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 H
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,5 - 5 1)
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <3 - 50 [¢))]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 )
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <03 - i H
315 Met ISS DBB 034
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LAB N° 0687

Distretto Provinciale di L'Aquila
Membro degli Accordi d Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila Riconoscimento EAF, JAF @ ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail distlaguila@pec.aiabruzo. ik

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizic prove: 22/05/17 Data fine prove: 24/05/17

PARAMETRI METODICA aienl risuLtaTo | MICRRIBLEA LEear sy | NOTE

Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/k <10 - 20 H
322 Met IS8 DBA 035

Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <2 - 10 [¢))]
322 Met ISS DBA 035

Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - i )]
322 Met ISS DBA 035

Etilbenzene* EPA 5242 1995 g/l <{,1 - ]

o-Xilene* EPA 5242 1995 ng/L < 0,1 - (1)

p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L < 0,1 - )

Stirene* EPA 524.2 1995 ng/l. <0,1 - Q)

1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pg/l <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 26/05/2017 I\ Jﬁ?
£ e «*“'iw);’g . in .
Dirigente Chimico Dirigents ?Mevdxco
Dott.ssa Dofyerica Flammini Dott.ssa Giovappella Vespa

¥ FINE RAPPORTO DI PROVA

(1 Rapporio di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotio anche parzialmente, sabvo approvaziore scritta del laborctorio.
1l presente Rapporto d Prova e le relaive registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anvi dolla daia della loro emissione)

NOTE:
() D.Lgs31/0l es.mi.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1t metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans ¢ E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella " Analisi chimiche ¢ chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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